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VYUŽITÍ MÍSTNOSTÍ

ARCHIV

SKLADY

CHODBY, SCHODIŠTĚ, VÝTAHY

ROZVODNY, STROJOVNY

ŠACHTY

HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ BUFETU

SKLADY BUFETU

WC, UMÝVÁRNY, ŠATNY

ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI

1PP
ČÍSLO NÁZEV PLOCHA

0.26a ARCHIV 115,8 m²

0.26b PŘÍRUČNÍ SKLAD 21,8 m²

0.26c ARCHIV 34,2 m²

0.26d PŘÍRUČNÍ SKLAD 23,5 m²

0.26e PŘÍRUČNÍ SKLAD 47,8 m²

0.26f PŘÍRUČNÍ SKLAD 23,4 m²

0.26g PŘÍRUČNÍ SKLAD 24,3 m²

0.26h PŘÍRUČNÍ SKLAD 24,2 m²

0.26i PŘÍRUČNÍ SKLAD 37,5 m²

0.26j PŘÍRUČNÍ SKLAD 34,1 m²

0.27 TECHNICKÉ PROPOJENÍ 5,5 m²

0.28a ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2,1 m²

0.28b ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2,4 m²

0.29a VÝTAH 3,6 m²

0.29b VÝTAH 3,6 m²

0.30a UMÝVÁRNA - M 5,9 m²

0.30b WC - M 2,1 m²

0.31a UMÝVÁRNA - Ž 7,2 m²

0.31b WC - Ž 2,1 m²

0.32 PŘEDSÍŇ WC 6,8 m²

0.33 STROJOVNA VZT 57,9 m²

0.34 STROJOVNA VZT 119,9 m²

0.35 ŠACHTA VZT 11,7 m²

0.36 HLAVNÍ ROZVODNA NN 21,0 m²

0.37 ROZVODNA NO 9,6 m²

0.38 SCHODIŠTĚ 2 10,6 m²

0.39 CHODBA 134,0 m²

0.40 SCHODIŠTĚ 4 19,1 m²

0.43 PŘEDSÍŇ WC 1,3 m²

0.44 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,1 m²

0.45 CHODBA 16,3 m²

0.46 ŠATNA 9,6 m²

0.47 SKLAD 6,0 m²

0.48 SKLAD 2,2 m²

0.49 SKLAD 16,0 m²

0.50 SKLAD 10,6 m²

0.51 SKLAD 14,8 m²

0.52 WC 1,6 m²

Š01 ŠACHTA 0,4 m²

Š02 ŠACHTA 0,6 m²

Š13 ŠACHTA 1,9 m²

Š14 ŠACHTA 3,5 m²

Celkový součet: 897,6 m²

1.PP


